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ENERGETICKE DESATERO

V souladu se zavedenym Systémem managementu hospodateni s energii (EnMS) dle CSN EN

ISO 50001:2019 Moravskoslezsky kraj definoval , Energetické desatero".

1. Energeticky management: se fidi pravidly nastavenymi v ramci EnMS pro neustalé
zlepSovani hospodareni s energii — Politika energetického managementu (dokument

elektronicky na Portdlu kraje).

2. Nepretapéni: dodrzovani doporucenych vnitinich teplot (viz Kritéria efektivniho
provozu), Utlumy v dobé, kdy je budova mimo provoz (prazdniny, rekonstrukce nebo jiné

uzavreni).

3. Hlavice na radiatorech: spravné pouzivani a nastaveni termoregulacnich hlavic
(pfipadné vyuziti solarnich a vnitfnich ziskd).
4. Otopna télesa: nezakryvat otopna télesa predméty jako nabytek, textilie, dokumenty

apod.

5. Ohrev teplé vody: teplotu ohfevu vody v zasobniku nastavit na 50-55 °C (pokud
nehrozi Legionella), Utlumy v dobé, kdy je budova mimo provoz (prazdniny, uzavieni
vysSSi moci).

6. Vétrani: v topném obdobi vétrat kratce a intenzivné — nevétrat pouze na ventilacky.

7. Chlazeni: neprechlazovat — udrzovat rozdil teplot interiér/exteriér < 5-7 °C, nechladit

na méne nez 24 °C.

8. Osvétleni: zhasinat v dobé nepfitomnosti, vyména stavajicich zdrojl svétla za LED

zdroje osvétleni.

9. Stand-by rezimy/nakup spotiebici: vypinat spottebice Uplné (omezit reZim stand-
by), napf. PC, dobijeci trafa apod. Uprednostnit nakup energeticky ucinnéjSich
spotrebicy.

10. Prilezitosti: informovat o prilezitostech k Usporam energie nebo moznosti zlepseni

EnMS svého nadrizeného.

Ostrava, 1. 5. 2021 Moravskoslezské energetické centrum, prispévkova organizace



